
PRIKLJUČEK NA OBSTOJEČ JAŠEK J1

(PGD št. 30/10-Vodovod Goričice - Gorenje Jezero)
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TALNI HIDRANT DN50 V FUNKCIJI IZPUSTA

OBVEZNO HIŠNI PRIKLJUČEK Z REDNO PORABO!

VH75m³ Gorenje Jezero

634.35 - protiležno

TALNI HIDRANT DN50 V FUNKCIJI IZPUSTA

OBVEZNO HIŠNI PRIKLJUČEK Z REDNO PORABO!
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TALNI HIDRANT DN50 V FUNKCIJI IZPUSTA

OBVEZNO HIŠNI PRIKLJUČEK Z REDNO PORABO!
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NN EE priključek Pk=3.0kW (3x20A)

Qč=1.90L/s; Hč=30m

križanje propusta BCØ50

križanje propusta BCØ50

križanje propusta BCØ50

križanje propusta BCØ50

križanje propusta BCØ50

križanje NN elektro voda

križanje NN elektro voda

križanje NN elektro voda

križanje NN elektro voda

križanje NN elektro voda

križanje NN elektro voda

ASFALT ASFALT ASFALT ASFALT

(V1-V1.1-V1.2) - ASFALT

(V1.1-TH1) - ASFALT

EE NN merilno-varovalna priključna omarica

mesto priključitve VH na

distribucijsko omrežje

J1

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24_NH2

25

26

27

28

29

30

31_NH3

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

52

53

54

55_VH80m3

14_V1

56

57

58

59

60

61

62

63

64_Zr1

65_NH4

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

51_V1.2

76_V1.1

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128_TH1

1t_VH80m3

2t

3t

4t

6t

7t

8t

9t

10t

11t

12t

13t

14t

15t

16t

17t

18t

19t

20t

21t

TH3

5t_V1t

22t

23t

24t

25t

26t

27t

TH2

P

E

1

0

0

 

D

N

9

0

 

P

N

1

6

 

L

=

7

4

6

m

P

E

1

0

0

 

D

N

6

3

 

P

N

1

6

 

L

=

2

6

4

m

križanje KATV

prečkanje nadzemni elektro vod

LEGENDA:

projektiran vodovod

obstoječ vodovod

vodovod Vodovod Goričice - Gorenje Jezero

projektiran vodovod (črpalni vod)

obstoječ NN elektro podzemni vod

obstoječ NN elektro nadzemni vod

obstoječi stanovanjski objekti/vikendi

predviden EE NN priključek

Miran Kačič inž. gradb, 2058 IZS G-9012

OBČINA CERKNICA
Cesta 4. maja 53

1380 CERKNICA

VODOVOD GORENJE JEZERO

M1:1000

Miran Kačič inž. gradb, 2058 IZS G-9012
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3.6.1.3

Izvir-plan d.o.o.


Ureditvena situacija, situacija za zakoličbo in
situacija križanj in prečkanj
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