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OBČINA CERKNICA
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica

GASILSKI DOM BEZULJAK

investitor

PZI - lokacijski prikazi

1:150

maj 2020

1.L.03

14/2019

faza

risba

datum

merilo

št. lista

št. projektaobjekt

Nejc Gosak, univ. dipl. inž. arh.
ZAPS 1694 A

Prikaz minimalne komunalne
oskrbe objekta in priključevanja
objekta na GJIstudioFORMIKA

prostorsko in arhitekturno načrtovanje, d.o.o., Kraška ulica 2, 1380 Cerknica pooblaščeni arhitekt

Parcelne meje

Nadstreški

Vodovod
El.vod N.N.

Meteorna kanalizacija

Ograja
Oporni zid
Zid.ograja

DKN - grafični kataster
Urejene parcelne meje

Sanitarna Kanalizacija

El. vod N.N.- podzemni
Telefonski vod - podzemni
Plinovod

- Svetilka na drogu
- Zasun, zapirač
- Poslovna stavba
- Značilno lisnato drevo
- Otroško igrišče
- Požiralnik - okrogli
- Kanalski jašek - pravokoten
- Drog za električni vod nizke napetosti
- Nadzemni hidrant
- Električni jašek - pravokoten
- Električni jašek
- Jašek javne razsvetljave - pravokoten
- Vodovodni jašek - pravokoten
- Kanalski jašek - okrogel
- Plinski jašek okrogli
- Zastava
- Telefonski jašek - pravokoten
- Podzemni hidrant
- Električna omarica
- Prometni znak - pravokotni
- Zelenica
- Manjša zelenica
- Travnik
- Poligonska točka
- Vodnjak
- Značilno iglasto drevo
- Parkirišče

LEGENDA

Zunanji gabariti objekta
Slemena objektov

Meje enot urejanja prostora (EUP)
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OBSTOJEČ PRIKLOP V
VODOVODNO OMREŽJE

PREDVIDENO PRIKLJUČNO
MESTO V TK OMREŽJE

OBSTOJEČA NEPRETOČNA
GREZNICA

OBSTOJEČE PONIKANJE
METEORNE KANALIZACIJE

Z ŽLEBOV

PREDVIDENO PONIKANJE
METEORNE KANALIZACIJE

Z ŽLEBOV

POSTAVITEV TIPSKE
PROSTOSTOJEČE PRIKLJUČNO
MERILNE VAROVALNE OMARICE

min. dim. 500 x 1000 mm,
vgradnja odvodnikov prenapetosti
Razred I, Roz≤5,0 Ohm

VGRADNJA TIPSKEGA
BETONSKEGA DROGA VIŠINE 10 m,
namestitev odvodnikov prenapetosti
Razred II za zunanjo montažo,
Roz≤5,0 Ohm

zemeljski kabel Al 4x35+1,5mm2
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